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ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ 40.462 от 27 февраля 2021 г. 

1. Наименован11е предприятия, организации (заявитель)*: Общество с ограниченной ответственностью
"Коммунальное хозяйство"

2. Юридический адрес*: 452980, Республика Башкортостан, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Кирова, 12

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: ООО "Комунальное хозяйство"., 452980, Республика Башкортостан, Балтачевский район,
с.Старобалтачево, ул. Кирова,12., водопроводный кран Кирова, 12

5. Услов11я отбора, доставки*

Дата и время отбора: 19.02.2021 09:20
Ф.И.О., должность: Амирзянов Р.Ф., главный инженер
Услов11я доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.02.2021 10:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.",
ГОСТ Р ИСО 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах ".

6. Дополнительные сведеюш:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-2039 от 18.02.2021
Заявление(заявка) № 40-101 от 19.02.2021

7. НД, регламентирующие rнп1еничесю1е нормативы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 40.21.462 40

9. Средства измерений:

№п/n Тип Заводской номер № свидетельства Срок действия прибора о поверке 
Спектрофотометр мол:е.rJЬ ПЭ-5400ВИ 54ВИ219 13/7998 ОТ 17.11.2021 

18.J 1.2020

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям
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зnказ4нкuм образцу (пробе) п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. 
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